
Dezentrale

Luftfilteranlagen –

Zu laut für 

den Unterricht ? !



Womit ging es los?
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Universität der Bundeswehr, München-Neubiberg, August 2020

Man schicke das Raumluft-Volumen 6 mal pro Stunde durch die 

Filteranlage und 99 % der Viren sind schon nach 30 Minuten weg. 

Bei 200 m³ Raumvolumen sind das 1200 m³/h Volumenstrom.



Was es nicht alles gibt!
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Volumenstrom / Gesamt-Schallleistungspegel
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max. 1200m³/h max. 600 m³/h

1-m-Schalldruckpegel-Spektren im Klassenraum
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max. 1200m³/h max. 600 m³/h

1-m-Schalldruckpegel-Spektren im Klassenraum
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bis 57 dB(A) 

bis 56 dB(A) 



Schallpegel-Abnahme im Klassenraum
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Vorgefundener Betriebs-Zustand         Soll-Betriebszustand

Schallpegel-Abnahme im Klassenraum
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45 bis 41 dB(A) 



Vorgefundener Betriebs-Zustand         Soll-Betriebszustand

Schallpegel-Abnahme im Klassenraum
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37 bis 33 dB(A) 45 bis 41 dB(A) 



Schallpegel-Abnahme Gesamtwerte
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Schallpegel-Abnahme --- Dichtung und Wahrheit
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Schallpegel-Abnahme --- Dichtung und Wahrheit
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Volumen  Nachhallzeit  Absorptionsfl.  Hallradius
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Umrechnung Schallleistung  Schalldruck
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Schallpegel-Abnahme --- Dichtung und Wahrheit
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Sprachverständlichkeits-Messungen 1
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Sprachverständlichkeits-Messungen 1
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Sprachverständlichkeits-Messungen 2, Linien
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Sprachverständlichkeits-Messungen 2, Linien

2022-03-23 Dezentrale Luftfilteranlagen - Zu laut für den Unterricht ! 19



Sprachverständlichkeits-Messungen 3, Bogen
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Sprachverständlichkeits-Messungen 3, Bogen
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Nachhallzeit-Statistik von 160 Klassenräumen
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Tm = 0,7 s bei Vm = 205 m³

LW,max,zul = 42 dB(A)



Schallleistungspegel über Luft-Volumenstrom
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Was ist von den Aerosol-Versuchen zu halten?
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Keine Diffusoren (Tische, Stühle und Kinderbeine)

Keine Thermik (Personen, Lampen oder Sonneneinstrahlung)



Mehr als auf einen

Bierdeckel passt,

kann man auf einmal

nicht behalten.

Merke:
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